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前　　言

　　本文件按照ＧＢ／Ｔ１．１—２０２０《标准化工作导则　第１部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定

起草。

本文件是ＧＢ／Ｔ４１２９５《功能安全应用指南》的第１部分。ＧＢ／Ｔ４１２９５已经发布了以下部分：

———第１部分：危害辨识和需求分析；

———第２部分：设计和实现；

———第３部分：测试验证；

———第４部分：管理和维护。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国机械工业联合会提出。

本文件由全国工业过程测量和控制标准化技术委员会（ＳＡＣ／ＴＣ１２４）归口。

本文件起草单位：中国石油集团安全环保技术研究院有限公司、机械工业仪器仪表综合技术经济研

究所、国能智深控制技术有限公司、中国软件评测中心（工业和信息化部软件与集成电路促进中心）、

中国石油大学（北京）。

本文件主要起草人：熊文泽、魏振强、刘晓亮、田雨聪、史学玲、郭永振、姜涛、靳江红、张雪、董绍华、

孟邹清、张亚彬、王璐、安健、李世斌、罗方伟、刘瑶、朱明露。
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引　　言

　　自ＧＢ／Ｔ２０４３８（所有部分）发布以来，电气／电子／可编程电子系统已经越来越多的应用于国内各

个领域的安全控制和安全防护，包括石油、化工、电力、轨道交通、汽车、电梯／扶梯等。近年来随着智能

制造的兴起，智能化设备（主要由电气／电子／可编程电子为技术基础）的安全问题逐渐成为一个新的研

究方向和焦点，进一步提升了对功能安全技术的需求。

ＧＢ／Ｔ２０４３８（所有部分）给出了实现功能安全的基本框架和结构，作为等同转化的标准，与国内企

业的管理体系和设计思路未能完全切合，加之很多国内工程技术人员都是初次接触功能安全技术，对于

功能安全概念一时难以理解，这就造成虽然国际功能安全标准提出了非常好的安全理念和设计措施，但

技术人员难以清楚的理解和认识。ＧＢ／Ｔ２０４３８（所有部分）发布１０多年来，国内一些领先的科研院所

和企业已经基于标准要求开展了很多工作，并积累了一定的经验。因此，基于国内目前已有的功能安全

评估、功能安全设计、功能安全测试和功能安全管理实践形成本文件，以更好地指导功能安全相关系统

的设计、分析、评估和运行维护。

ＧＢ／Ｔ４１２９５拟制定４个部分。

———第１部分：危害辨识和需求分析。目的在于规定功能安全系统设计初期的危害辨识内容和需

求如何产生的方法。

———第２部分：设计和实现。目的在于规定功能安全系统的软硬件设计和实现方法和实施指南。

———第３部分：测试验证。目的在于规定功能安全系统在生命周期过程各个阶段的测试导则和测

试方法解读。

———第４部分：管理和维护。目的在于规定功能安全系统管理和维护过程的导则。

Ⅱ
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功能安全应用指南

第１部分：危害辨识和需求分析

１　范围

本文件提供了功能安全系统应用指南中危害辨识和需求分析指导。

本文件适用于功能安全系统开发的概念阶段。

２　规范性引用文件

下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文

件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于

本文件。

ＧＢ／Ｔ２０４３８．１—２０１７　电气／电子／可编程电子安全相关系统的功能安全　第１部分：一般要求

ＧＢ／Ｔ２０４３８．２—２０１７　电气／电子／可编程电子安全相关系统的功能安全　第２部分：电气／电子／

可编程电子安全相关系统的要求

ＧＢ／Ｔ２０４３８．３—２０１７　电气／电子／可编程电子安全相关系统的功能安全　第３部分：软件要求

ＧＢ／Ｔ２０４３８．４—２０１７　电气／电子／可编程电子安全相关系统的功能安全　第４部分：定义和缩

略语

３　术语和定义

ＧＢ／Ｔ２０４３８．４—２０１７界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

３．１

危害辨识　犺犪狕犪狉犱犻犱犲狀狋犻犳犻犮犪狋犻狅狀

受控设备、工艺过程、运行环境及功能安全系统本身中潜在危险的发生风险，通过理论推导和经验

总结等方法分辨并标识风险的可接受程度。

３．２

需求分析　狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊犪狀犪犾狔狊犻狊

根据危害辨识（３．１）的结论，制定功能安全系统的安全需求；根据功能安全系统的架构将安全需求

分解到组件的过程。

３．３

系统相关人员　狊狔狊狋犲犿狉犲犾犪狋犲犱狆犲狉狊狅狀狀犲犾

在功能安全系统的整个生命周期中，可能与系统发生直接关系的人员。

　　注：包括系统的定义、需求、设计、实施、测试、操作、维护、商务等人员。

３．４

运行场景　狅狆犲狉犪狋犻狅狀狊犮犲狀犪狉犻狅

功能安全系统运行时，相关的自然环境、工艺过程、受控设备以及功能安全系统所组成的集合。这

个场景是具象化的，能够通过实体仿真观察研究的。

１
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３．５

安全需求　狊犪犳犲狋狔狉犲狇狌犻狉犲犿犲狀狋狊

功能安全系统为了降低风险到可容忍级别，而需要满足的功能安全完整性等级要求。

　　注：安全需求在ＧＢ／Ｔ２０４３８中被称之为安全要求，两者具有相同的含义。

３．６

功能安全系统　犳狌狀犮狋犻狅狀犪犾狊犪犳犲狋狔狊狔狊狋犲犿

执行安全相关功能的系统，具有功能安全相关的特性，满足特定的安全完整性等级（ＳＩＬ）。

　　注：这里的系统是一个广义的概念，包含不同的层次，如安全部件、安全设备或安全控制系统等。在实际的工业过

程中，功能安全系统可能是一个变送器、继电器、安全可编程序控制器或安全仪表系统。

４　缩略语

下列缩略语适用于本文件。

ＤＣ：诊断覆盖率（ＤｉａｇｎｏｓｔｉｃＣｏｖｅｒａｇｅ）

ＥＭＣ：电磁兼容性（ＥｌｅｃｔｒｏｍａｇｎｅｔｉｃＣｏｍｐａｔｉｂｉｌｉｔｙ）

ＭｏｏＮ：Ｎ取 Ｍ通道架构（ＭｏｕｔｏｆＮｃｈａｎｎｅｌａｒｃｈｉｔｅｃｔｕｒｅ）

ＳＦＦ：安全失效分数（ＳａｆｅＦａｉｌｕｒｅＦｒａｃｔｉｏｎ）

ＳＩＬ：安全完整性等级（ＳａｆｅｔｙＩｎｔｅｇｒｉｔｙＬｅｖｅｌ）

５　总则

５．１　危害辨识和需求分析所处生命周期的阶段

本文件所提供的危害辨识和需求分析是指在功能安全系统研发设计前，基于系统的预期用途和工

作环境对系统失效可能造成的危害情况进行充分的辨识，从而获得系统预期要实现的安全功能需求。

功能安全系统应用的整体生命周期宜按照ＧＢ／Ｔ２０４３８．１—２０１７，功能安全系统生命周期宜按照

ＧＢ／Ｔ２０４３８．２—２０１７，功能安全系统软件生命周期宜按照ＧＢ／Ｔ２０４３８．３—２０１７。

５．２　危害辨识和需求分析的基本考虑

在危害辨识和需求分析时，一般遵循如下的基本通则。

———重点关注会导致人员生命和健康受到伤害的危害。

———危害辨识需要综合考虑各要素的相互影响，需要系统相关人员共同提出辨识意见，系统相关人

员包括：

　　●　工艺设计人员；

　　●　现场操作人员；

　　●　系统开发人员；

　　●　维修维护人员；

　　●　商务人员等。

———安全需求制定时，需要兼顾系统的基本控制功能。

———安全需求不会产生新的危害，并且需要进行迭代分析。

５．３　危害辨识和需求分析的过程考虑

在危害辨识和需求分析时，需要遵循如下的实施过程：

２
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———选择功能安全系统需要运行场景以及需要控制的范围；

———收集同类场景已经发生过的危险事件数据，包括已确定的危险事件和导致该危险事件的事件

序列；

———征询系统相关人员对危险事件的意见和对系统的需求；

———记录危害辨识结果，并对不可接受危害，逐一制定安全措施；

———分析安全措施的有效性，总结编制安全需求；

———征询系统相关人员对安全需求合理性的意见；

———安全需求经过审批后作为功能安全系统的开发的依据；

———根据系统的架构设计，将安全需求的实现方法分配到每一个子系统或者组件中。

５．４　危害辨识和需求分析的变更考虑

在危害辨识和需求分析时，需要考虑如下的变更：

———变更一般由系统开发人员发起；

———需要进行变更影响分析，重点是变更前后运行场景的差异对比；

———变更具有足够的合理性，合理的变更具有如下几个特征：

　　●　所有系统相关人员均不强烈反对此项需求变更，

　　●　此项需求变更能够获得审批授权签字人的认可，

　　●　变更有具体的原因，这些原因包括：危害辨识的错误或疏漏，市场竞争原因，现有技术条件

无法满足此项需求，需求完全无法被验证等；

———变更需要通知所有引用危害辨识记录和安全需求的人员。

５．５　危害辨识和需求分析的文档化考虑

在危害辨识和需求分析时，需要文档化的内容包括：

———运行场景的内容和特征；

———危害的特征；

———安全需求；

———危害与需求的关联关系；

———变更影响分析；

———变更的审批记录；

———发布的审批记录。

６　危害辨识

６．１　危害辨识的一般过程

危害辨识从分析自然环境和工艺过程开始，到获得风险记录为止，一般过程如图１所示。

３
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图１　危害辨识的一般过程

６．２　自然环境在危害辨识过程中的影响分析

危害辨识中的自然环境包括：气候、天气、地理、生物环境、人类社会等，对于自然环境的影响，需要

从如下方面进行分析：

———重大自然灾害影响，如地震、海啸、洪水、飓风、泥石流、雪崩；

———轻度自然灾害的影响，如冰雹、暴雨、大风、雷电、太阳活动异常、沙尘暴、雾霾；

———气候的影响，如温度、风沙、盐雾、潮湿、日照；

———生物活动影响，如动物闯入、飞鸟、昆虫、植物发芽、发霉；

———与工艺无关的人类活动影响，如违规闯入、施工、人为破坏电力或通信线路；

———公共服务影响，如停水、停电、停气、交通中断、通信中断。

６．３　法律法规在危害辨识过程中的影响分析

法律法规的影响分析，重点不在于技术层面，而在于组织管理层面，需要从如下方面进行分析：

———明文规定的关于工艺、设备、系统的要求；

———条文中对于人员生命财产的安全保护规定；

———对环境保护的规定；

———对伤害程度的定级。

６．４　工艺过程在危害辨识过程中的影响分析

工艺过程是运行场景存在风险的直接原因，这是生产生活不可避免的环节，为了辨识危害，需要从

如下方面进行分析：

———原料和产品在运输和存储过程中有毒物质泄漏，易燃易爆品被引燃引爆，意外的接触导致的剧

烈化学反应，例如，金属钠与水，长期大量堆放引发的自燃；

———高温工艺的温度控制、超温保护、异常热传导；

———高压工艺的压力控制、超压保护、压力泄漏；

———高速工艺的速度控制、超速保护、速度骤降；

———爆炸性环境中的静电火花和电源通断时的电火花；

———存在明火的环境中，意外泄漏粉尘或者可燃气体；

———设备运行环境的人员所承受的加速度、温度、噪声、氧气浓度及气压等。

４
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６．５　受控设备的风险

受控设备的风险，需要从如下方面进行辨识：

———自然环境、法律法规及工艺过程对受控设备的影响；

———老化和腐蚀引起的泄漏、堵塞、断裂；

———周边设施坍塌、异动对受控设备的撞击；

———错误的现场人员操控，维修维护。

６．６　安全系统的风险

功能安全系统自身的风险，需要从如下方面进行辨识：

———自然环境、法律法规、工艺过程对安全系统的影响；

———错误的人为操作，例如，在线更新安全逻辑、长时间旁路；

———不正确的维修维护操作，例如，线缆接错、不停车维修；

———配置错误，例如，未明确安全状态、联锁触发条件不合理。

６．７　风险记录

风险记录表示例见表１。

表１　风险记录表示例

风险描述 危险源 发生概率 后果严重程度
是否

可检测

是否

可防御
安全措施

此处描述风

险发生的过

程以及可能

引发的后果

导致危害发生的

最终源头，可以

简化描述为：自

然环境、工艺、受

控 设 备、安 全

系统

极 小：＜１ 次／

１０年

很小：１次／年～

１次／１０年

偶尔：１次／月～

１次／年

经常：１次／周～

１次／月

频繁：１次／天～

１次／周

特大：死亡１０人及以上，或经济

损失５０００万元及以上

重大：死亡３人～９人或１０人以

上重伤，或经济损失１０００万元～

５０００万元

严重：死亡１人～２人或３人～

９人重伤，或经济损失５００万元

～１０００万元

普通：１人～２人重伤，或经济损

失１００万元～５００万元

轻微：无重伤死亡但造成停产停

工，或经济损失１００万元以内

是／否 是／否

仅描述安全系

统相关的安全

措施。其他安

全措施可记录

为“其他措施”

７　需求分析

制定安全需求的依据是风险记录的安全措施，制定安全需求至少需要考虑如下因素：

———安全需求是针对功能安全系统的要求，需要其他装置完成的安全要求不需要列出；

———安全需求宜考虑信息安全，并进行脆弱性分析；

———安全需求宜考虑实体防护，例如，机柜等；

———每一项对应风险降低的安全需求确定安全完整性等级；

———安全需求能够被验证。
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系统安全要求规格书可以包括如下的具体内容。

———遵守产品标准和安全标准，符合的法律、文化、政策要求。

———产品的功能要求，需要考虑区分安全功能和非安全功能，需要对安全需求进行编号，需要描述

对操作、维护、启动、重启的要求。

———安全完整性等级的要求，所有安全需求中安全完整性等级要求最高的作为整个系统的安全完

整性等级要求。

———结构方面包括：

　　●　系统的分类，无法明确描述所有失效模式的系统，定义为Ｂ类系统；

　　●　冗余架构，以 ＭｏｏＮ的形式描述，Ｎ是系统的通道数量，Ｍ 是能够让系统进入安全状态的

最少通道数量。

———运行模式方面，包括：

　　●　低要求模式，仅当要求时才执行将受控设备导入规定安全状态的安全功能，并且要求的频

率不大于每年一次；

　　●　高要求模式，将受控设备导入规定安全状态的安全功能仅当要求时才执行，并且要求的频

率大于每年一次；

　　●　连续模式，安全功能将受控设备保持在安全状态是正常运行的一部分。

———诊断方面，包括：

　　●　诊断覆盖率（ＤＣ）和安全失效分数（ＳＦＦ）的要求，根据安全完整性等级的要求确定；

　　●　诊断的范围，需要考虑供电、输入回路、输出回路、时钟、通信通道、存储、可编程组件；

　　●　故障响应时间，任意一个可被系统自诊断发现的故障，从故障发生到系统针对该故障完成

响应处理的时间间隔；

　　●　平均维修时间，故障被发现，到故障被排除的平均时长；

　　●　自诊断周期，任何一个可被系统自诊断发现的故障，从故障发生到系统发现该故障的最长

时间间隔；

　　●　检验测试间隔，对功能安全系统所有安全功能的有效性进行全面检验测试的间隔时间，这

些检验测试以人工检验为主；

　　●　检验测试要求，如：检验测试前的准备，检测测试项目，检验测试的通过标准，检验测试需

要的工具或设施；

　　●　故障报警要求：报警的方式，报警的持续时间，报警的消除条件。

———应用场景，需要规定功能安全系统具体应用的领域和工况环境。

———环境方面：安装方式、室内／室外、温度、湿度、所需空间、气压／海拔、运输及存储。

———ＥＭＣ方面，根据不同的应用现场，参照不同的国家标准或行业标准。

———接口方面：输入输出接口、通信接口、人机操作接口，安全相关组件和非安全相关组件的接口。

———通信方面：速率、节点数、传输距离及抗干扰能力。

———性能方面：响应时间、容量／点数规模、扩展性能、防爆性能及防护性能。

———安全状态：安全状态时的输出、显示，安全状态与其他状态的切换方面。
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